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UE-C02 “CALAHONDA ROYALE”

AUDITORIA PARA EL ESTUDIO DE LAS URBANIZACIONES DEL TERMINO MUNICIPAL DE MIJAS (LOTE 2)

1 AMBITO DE EJECUCION

El ambito de ejecucidon es el definido por el sector UE-C02, denominado “Calahonda Royale”, y
cuenta con una superficie de 111.858,32 m2 segun el limite del Texto Refundido del Plan General
de Ordenacién Urbana 2013 (en adelante TR-PGOU-2013).

2 PLANEAMIENTO Y OBRAS DE URBANIZACION APROBADAS

Segun los datos facilitados por el Ayuntamiento de Mijas, no hay planeamiento de desarrollo ni

obras de urbanizacién aprobadas para este sector.

El planeamiento general que rige es el Texto Refundido del Plan General de Ordenacién Urbana
de 2013. Cuenta con varios viales con un total de 11.810 m2 (sin superficie viaria segun PPT) y
1 zona verde que suma 8.932,51 m2 (11.800 m2 segun PPT).

A través de la informacion aportada por el Excmo. Ayuntamiento de Mijas, el Sector UE-CO02 tiene

que ejecutar el siguiente sistema local de comunicaciones:

- SL-C1: denominado “Entre UE-C1 y UE-C2”, cuya superficie es 757 m2, situado al este del
ambito. En el TR-PGOU-2013 viene definido que la seccién que deberia tener dicho vial es

de 10 metros.

3 ESTADO ACTUAL DE LA URBANIZACION

En la unidad de ejecucion los servicios estan gestionados y/o mantenidos por los siguientes

organismos:

Saneamiento: ACOSOL

- Abastecimiento: ACOSOL

- Energia eléctrica: Endesa

Alumbrado publico: No esta gestionado por el ayuntamiento

Telefonia: Telefénica

3.1 RED VIARIA

En la actualidad existen una serie de viales que fueron ejecutados y que no se corresponden con
los propuestos por el TR-PGOU-2013. Se trata de las calles Lince Ibérico, Camaledn, Avutarda y
Alimoche. La calle Avutarda, aun siguiendo aproximadamente lo estipulado por el TR-PGOU-2013,
se diferencia en que actualmente tiene un tramo que continda hacia el norte a partir del cruce
con la calle Lince Ibérico. Existe ademas un vial, llamado calle Aguila Real que tampoco aparece
en el planeamiento, la cual es perpendicular a la calle Camaledn. Todas ellas estan pavimentadas
por medio de aglomerado asfaltico, aceras de hormigon fratasado y disponen de aparcamientos
en linea o en bateria. Hay que afadir que existen varios viales no publicos que sirven como

aparcamientos para las urbanizaciones residenciales existentes.

El acerado descrito tenia 1,5 metros de anchura por norma general, y la pavimentacion se

encontraba en buenas condiciones.

La superficie total de viales publicos ejecutados a dia de hoy es de 26.484,41 m2.

3.2 RED DE ABASTECIMIENTO

Segun la informacion proporcionada por ACOSOL, en la actualidad existe una tuberia PE-110 que
cruza el sector de norte de norte a sur a lo largo de la calle Avutarda. Dicha tuberia dispone de 5
valvulas. De esta tuberia salen 4 tuberias hacia el oeste, 3 de PE-90, que acaban con una valvula
y un tapdn, y una de PE-110 que acaba en un tapén. Hacia el este se conecta con una tuberia
paralela de FD-150, que al entrar en las calles Lince Ibérico, calle Camaledn y calle Alimoche
pasan a ser de PE-90, formado una malla. De la tuberia de FD-150 salen dos hidrantes, una
acometida, ademas de haber un contador general de g100. En la calle Alimoche hay 6 acometidas
y una valvula. En la calle Camaledn hay 5 acometidas y 2 valvulas. En la calle Lince Ibérico,
prolongandose hacia una calle privada, hay 3 acometidas y un punto de muestreo. Y en la calle

Aguilar (privada) hay 3 acometidas y una valvula.

En la visita de campo realizada se comprobd la existencia de dichas redes, contemplandose
diversos contadores de agua en todas las calles, arquetas de abastecimiento e hidrantes para

bomberos.
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AUDITORIA PARA EL ESTUDIO DE LAS URBANIZACIONES DEL TERMINO MUNICIPAL DE MIJAS (LOTE 2)

3.3 RED DE SANEAMIENTO

Segun ACOSOL, no hay red de saneamiento dentro del sector aunque si existe un colector de
fecales que discurre fuera del sector, al sur del mismo y paralelo a la N340, y otro colector al este,

perpendicular a la calle Alimoche.

Sin embargo, tras la visita de campo realizada, se comprobé que existen pozos de saneamiento
y pluviales (situados cada 40 metros aproximadamente) en todas las calles excepto en la calle
Lince Ibérico (solo habia un pozo al final de la calle). Ambas redes cuentan con sus
correspondientes acometidas y la red de pluviales dispone de imbornales. Se ha comprobado por
tanto, que existe una red separativa de fecales y de pluviales en la urbanizacién, segun se

presenta en el plano 1.4.1.

3.4 RED DE ENERGIA ELECTRICA

Segun la informacién proporcionada por INKOLAN, existe un centro de transformacion A.T. situado
dentro de una urbanizacion privada (a la que no se pudo acceder). Pero tras la visita de campo,
se comprob6 que dicho centro de transformacién se encontraba en la calle Lince Ibérico (coincide
su numero de centro en campo con el que viene en la informacion en planos de INKOLAN, n®

65271). Ademas se encontré otro centro de transformacion A.T. en la calle Alimoche (n°® 65272).

Ademas se comprobd la existencia de lineas de baja tension para el abastecimiento eléctrico de
las viviendas del sector, habiendo encontrado arquetas de energia eléctrica y armarios en todas

las calles.

3.5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Segun la informacidén proporcionada por el Ayuntamiento de Mijas y la visita de campo realizada
hay circuitos formados por lineas de alumbrado publico que discurren por todas las calles y

cuelgan del CM-332.227 situado en la calle Alimoche.

A continuacion se adjuntan los datos por calle:

e Calle Avutarda: circuito 332.227.1, puntos de luz en disposicion unilateral cada 16 metros

en el acerado oeste, 25 puntos de luz formados por columnas de 4 m y luminaria de bajo

consumo de 45 W.

e (Calle Alimoche: circuito 332.227.2, los puntos de luz en disposicion unilateral cada 15

metros en el acerado sur, 23 puntos de luz formados por columnas de 4 m y luminaria de

bajo consumo de 45 W.

e Calle Lince Ibérico: circuito 332.227.3, los puntos de luz en disposicion unilateral cada 19

metros en el acerado norte, 9 puntos de luz formados por columnas de 4 m y luminaria de

bajo consumo de 45 W.

e Calle Camaledn: circuito 332.227.4, los puntos de luz en disposicion unilateral cada 18

metros en el acerado norte, 9 puntos de luz formados por columnas de 4 m y luminaria de

bajo consumo de 45 W.

e Calle Aguila Real: circuito 332.227.5, los puntos de luz en disposicion unilateral cada 24

metros en el acerado este, 6 puntos de luz formados por columnas de 4 m y luminaria de
bajo consumo de 45 W; circuito 332.227.6, los puntos de luz en mural adosados a las
fachadas cada 12 metros en el acerado este, 6 puntos de luz formados por luminarias de
bajo consumo de 36 W; ; circuito 332.227.7, los puntos de luz en mural adosados a las
fachadas cada 12 metros en el acerado este, 2 puntos de luz formados por luminarias de
halégeno de 70 W.

3.6 RED DE TELEFONIA

Segun la informacién proporcionada por INKOLAN y tras la visita de campo realizada, existen
redes de telefonia en todas las calles excepto en la calle Lince Ibérico (no se encontré ninguna

arqueta).

3.7 ZONAS VERDES

La zona verde planteada en el TR-PGOU-2013 no se encuentra ejecutada, estando ocupada

mayoritariamente la superficie por un bosque de Pinus pinea con sotobosque de formaciones
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AUDITORIA PARA EL ESTUDIO DE LAS URBANIZACIONES DEL TERMINO MUNICIPAL DE MIJAS (LOTE 2)

arbustivas como Genista sp. y Retama sphaerocarpa, entre la zona de edificaciones y la ctra.
nacional N-340. En una parte de esta zona verde definida por el TR-PGOU-2013 se han construido
edificaciones privadas, ocupando aproximadamente 1.504,77 m2. El limite catastral de la zona
verde ha excluido las zonas ocupadas por la edificacion, disponiendo de una superficie de 7.910,23

m2.

3.8 ACCESIBILIDAD

En general, hay homogeneidad en los acerados del sector. Los pasos de carruajes existentes estan
bien definidos. No asi los 4 pasos de peatones existentes, los cuales no tienen ninguno la
pavimentacion adecuada en las aceras, alguno de ellos tampoco dispone de sefializacion vertical,

con un rebaje de acerado bastante pobre en cuanto a longitud.

3.9 SISTEMAS LOCALES

El sistema local SL-C1 no se encuentra ejecutado actualmente.

4 COMPARATIVA ENTRE ESTADO ACTUAL Y PLANEAMIENTO-
OBRAS DE URBANIZACION APROBADAS

Se han ejecutado las siguientes calles respecto del planeamiento TR-PGOU-2013:

e Calle Alimoche: dimensiones similares (longitud y anchura), se ha ejecutado unos metros

mas al sur que lo que marca el planeamiento.

e Calle Avutarda: se ha ejecutado con anchura similar, mayor longitud (tramo al norte de la

confluencia con la calle Lince Ibérico) y un poco girada hacia el este.

e Calle Lince Ibérico: la parte publica de esta calle tiene mas o menos la mitad de la longitud

prevista en el planeamiento, y se ha ejecutado mas al norte.

¢ Calle Camaledn: dimensiones similares (longitud y anchura), se ha ejecutado bastante mas

al sur que lo que marca el planeamiento.

e Calle Aguila Real: esta ejecutada pero no estaba incluida en el planeamiento.

En cuanto a la zona verde del TR-PGOU-2013, difiere de la zona verde delimitada por catastro.

5 VALORACION ECONOMICA OBRAS PENDIENTES DE EJECUTAR

Teniendo en cuenta que los viales se han ejecutado sensiblemente conforme al TR-PGOU-2013,

se considera que no hay obras de urbanizacion pendientes de ejecutar.

5.1 ZONAS VERDES

La superficie total de zonas verdes sin ejecutar es de 7.910,23 m2. En el anejo n°1 “Justificacion
de precios”, se detalla que segun el articulo 4 del Reglamento del Planeamiento Urbanistico de
Andalucia, los jardines, areas de juego y recreo para nhifios y areas peatonales seran computables
como elementos pertenecientes al sistema de espacios libres de uso publico cuando posean
conjuntamente de una superficie de 2.200 m2 y cumplan una serie de requisitos, que se han

valorado econdmicamente en dicho anejo en 10,71 €/m2.

Por lo tanto, para que las obras de urbanizaciéon puedan ser recepcionadas deben ejecutarse 2.200

m2 de zonas verdes, con un coste de 10,71 €/m2, lo que supone una inversién de 23.562,00 €.

5.2 SISTEMAS LOCALES

En el caso del sistema local SL-C1 “Entre UE-C1 y UE-C2”, pendiente de ejecutar, se adopta
el precio de 123,04 €/m2, segun el anejo de justificaciéon de precios. La superficie de dicho vial

segun informacién proporcionada por el ayuntamiento seria de 757 m/2.

757 m2 sistema local x 123,04 €/m2 = 93.141,28 €
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5.3 DOCUMENTACION TECNICA NECESARIA

Sera necesaria la elaboracion y entrega para proceder a ejecutar obras y de manera previa, de
un Proyecto de urbanizacidon y una vez ejecutadas para proceder a su recepcion, la entrega de
una Documentacién técnica a elaborar para la recepciéon de las obras, segln se detalla en el anejo

n°1l de justificacidon de precios.

En este caso, como el Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) de las obras a realizar asciende a
122.075,24 €, el coste del Proyecto de Urbanizacion se estima en 8.015,00 € y el de la

documentacioén a elaborar para la recepcién en 801,50 €.

6 VALORACION COSTES MANTENIMIENTO ANUAL DE LA

URBANIZACION

6.1 VIALES

6.1.1 Pavimentacion y sefializacion

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de la pavimentacion y sefializaciéon
del sector, segun los criterios descritos en el anejo de justificacion de precios, considerandose el

precio unitario (m2) de dicho mantenimiento, incluyendo todos sus accesorios a 0,60 €/m2/aiio.

26.484,41 m2 x 0,60 €/m2/afo = 15.890,65 €/aio

6.1.2 Abastecimiento

Los costes de abastecimiento correran a cargo de la empresa suministradora.

6.1.3 Saneamiento

Los costes de saneamiento correran a cargo de la empresa suministradora.

6.1.4 Alumbrado publico

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de la red de alumbrado publico, segin
los criterios descritos en el anejo de justificacidon de precios, considerandose el precio unitario del

punto de luz (ud), incluyendo todos sus accesorios a 24,88 €/ud/afio.

80ud x 24,88 €/ud /afio = 1.990,40 €/ano

6.2 ZONAS VERDES

Las tipologias de zonas verdes a los efectos de calcular el coste de su mantenimiento anual, segun
el anejo n°2 de justificacion de precios seria “zonas ajardinadas”, a 3,13 €/m2; y “zonas

forestales”, a 0,25 €/m2.

Zonas ajardinadas: 2.200 m2 x 3,13 €/m2/afio = 6.886,00 €/afo

Zonas forestales: 5.710,23 m2 x 0,25 €/m2/ano = 1.427,56 €/afiio

6.3 SISTEMAS LOCALES

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de sistema local, segun los criterios
descritos en el anejo de justificacion de precios, considerandose el precio unitario (m2) de
pavimentacion y sefializacién, incluyendo todos sus accesorios a 0,60 €/m2/afio; y
considerandose el precio unitario del punto de luz (ud), incluyendo todos sus accesorios a 24,88
€/ud/afio. Se consideraran 6 uds de luminarias, ya que este sistema local (95 metros de longitud
aproximadamente) es la continuacion de la calle Alimoche, la cual tiene luminarias cada 15

metros.

SL-C1
757 m2 x 0,60 €/m2/aio = 454,20 €/afio

6 ud x 24,88 €/ud /afo = 149,28 €/afo
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7 ASPECTOS SIGNIFICATIVOS ACERCA DEL MANTENIMIENTO
FUTURO DE LAS OBRAS DE URBANIZACION

Las Normas Urbanisticas del TR-PGOU-2013 establecen lo siguiente:

“Articulo 16

6. Los Planes Parciales de iniciativa particular deberan contener previsiones en orden a la
conservacion de las obras de urbanizacién y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones

de los servicios publicos.

Articulo 135

6. Los Planes Parciales y los Programas de Actuacién Urbanistica que en desarrollo de este Plan
General se formulen habran de contener previsiones concretas en torno al mantenimiento, mejora
y defensa de las masas arbdreas que existan en los correspondientes sectores. Los citados
instrumentos de planeamiento habran de dedicar una porcién equivalente al 50 por ciento de los
suelos destinados a zona verde publica y privada a integrar dentro de si las zonas arboladas

existentes en sus ambitos territoriales”.

Al no existir planeamiento de desarrollo aprobado, no hay aspectos significativos del

mantenimiento futuro de la urbanizacién que se puedan recabar de dicho documento.

8 PLANOS

A continuacién se adjuntan los siguientes planos:

1.1.- Localizaciéon del sector.

1.2.- Estado actual y planeamiento sobre ortofoto.

1.3.- Estado actual y planeamiento sobre vuelo fotogramétrico.

1.4.- Servicios basicos sobre vuelo fotogramétrico.
1.4.1.- Red de saneamiento y abastecimiento.
1.4.2.- Red de electricidad y telefonia

1.4.3.- Red de alumbrado.
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UE-C02 “CALAHONDA ROYALE” AUDITORIA PARA EL ESTUDIO DE LAS URBANIZACIONES DEL TERMINO MUNICIPAL DE MIJAS (LOTE 2)

9 REPORTAJE FOTOGRAFICO

A continuacién se adjunta un reportaje fotografico de los aspectos significativos de la

urbanizacién, y de manera particular de lo siguiente:

e Viarios publicos. Estado actual y obras pendientes de ejecutar.
e Zonas verdes. Estado actual y obras pendientes de ejecutar.
e Sistemas técnicos. Estado actual y obras pendientes de ejecutar.

e Aspectos significativos del mantenimiento de la urbanizacion.
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CALLE AVUTARDA SERVICIOS EXISTENTES CALLE AVUTARDA
ABASTECIMIENTO

Foto 1

Foto 3

Foto 2
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SANEAMIENTO ENERGIA ELECTRICA

Foto 7
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ALUMBRADO CALLE LINCE IBERICO

Foto 9
Foto 11

TELEFONIA

Foto 12
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SERVICIOS EXISTENTES CALLE LINCE IBERICO
ABASTECIMIENTO ENERGIA ELECTRICA

Foto 13 Foto 15

SANEAMIENTO

Foto 16

Foto 14
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ALUMBRADO CALLE CAMALEON

Foto 18

Foto 17

SERVICIOS EXISTENTES CALLE CAMALEON
ABASTECIMIENTO

TELEFONIA

No se detectaron arquetas de telefonia en la calle Lince Ibérico

Foto 19
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SANEAMIENTO ENERGIA ELECTRICA

I]_;"__,..-

i

Foto 20 Foto 22

ALUMBRADO

Foto 21

Foto 23
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TETEFONIA

=er—d ]

o

4
s G SR : Foto 26

CALLE AGUILA REAL

Foto 25
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SERVICIOS EXISTENTES CALLE CAMALEON ALUMBRADO
ABASTECIMIENTO

Foto 28

SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD TELEFONIA

Foto 29
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CALLE ALIMOCHE SERVICIOS EXISTENTES CALLE CAMALEON
ABASTECIMIENTO

Foto 32

SANEAMIENTO

Foto 33

Foto 35
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ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO

Foto 36 Foto 38

2 B

TELEFONIA

Foto 37
Foto 39
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UE-C02 “CALAHONDA ROYALE”

AUDITORIA PARA EL ESTUDIO DE LAS URBANIZACIONES DEL TERMINO MUNICIPAL DE MIJAS (LOTE 2)
CALLE PRIVADA AL NORTE DEL SECTOR

SISTEMA LOCAL SL-C1 “ENTRE UE-C1 Y UE-C2” SIN EJECUTAR
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Foto 40

Foto 42
ZONA VERDE AL SUR DEL SECTOR

Foto 41
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