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1 ÁMBITO DE EJECUCIÓN 

 

El ámbito de ejecución es el definido por el sector UE-C10, denominado “Cortijo Calahonda Norte”, 

y cuenta con una superficie de 14.749,51 m2 según el límite del Texto Refundido del Plan General 

de Ordenación Urbana 2013 (en adelante TR-PGOU-2013). 

 

2 PLANEAMIENTO Y OBRAS DE URBANIZACIÓN APROBADAS 

 

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Mijas, no hay planeamiento de desarrollo ni 

obras de urbanización aprobadas para este sector. 

 

El planeamiento general que rige es el TR-PGOU-2013. Cuenta con 1 vial que atraviesa el sector 

de este a oeste por el sur (calle Jazmín), con un total de 2.690,44 m2 (no hay superficie viaria 

según PPT) y 2 zonas verdes separadas por el vial que suman 3.196,95m2 (436 m2 según PPT). 

 

3 ESTADO ACTUAL DE LA URBANIZACIÓN 

 

En la unidad de ejecución los servicios están gestionados y/o mantenidos por los siguientes 

organismos: 

- Saneamiento: ACOSOL 

- Abastecimiento: ACOSOL 

- Energía eléctrica: Endesa 

- Alumbrado público: No está gestionado por el Ayuntamiento 

- Telefonía: Telefónica 

 

3.1 RED VIARIA 

 

En la actualidad existe un vial ejecutado que se corresponde con el propuesto por el TR-PGOU-

2013. Se trata de la calle Jazmín. A parte de este vial, hay otro (calle Malva) perpendicular a éste 

que parte de una rotonda común, y que acaba en la entrada al aparcamiento de una urbanización 

privada. Sólo el inicio de esta calle está recogido en TR-PGOU-2013, interpretando que el resto 

del tramo es de naturaleza privada. Ambos viales están pavimentados por medio de aglomerado 

asfáltico. La calle Malva dispone de una calzada de 6 metros y aparcamientos en batería de 5 

metros de ancho a ambos lados de la calzada. No tiene acerado hasta el último tramo al sureste, 

en el que los acerados son de 1 metro a cada lado de adoquín, pasando en la última parte de la 

calle a 2 metros. Se puede considerar zona peatonal la situada al norte de los parterres. 

 

La superficie total de viales ejecutados a día de hoy es de 2.848,95 m2: 

 2.253,42 m2 que se corresponden con el vial recogido en el TR-PGOU-2013 

 595,53 m2 ejecutados en el vial fuera de planeamiento. 

   

3.2 RED DE ABASTECIMIENTO 

 

No hay red de abastecimiento según ACOSOL, pero tras la visita de campo, se comprobó que en 

la calle Malva había un hidrante de bomberos, por lo que hay una tubería de abastecimiento que 

llega mínimo hasta ahí (desconocemos si no está cartografiada por ACOSOL por tratarse de una 

red privada). La zona ajardinada tiene riego, lo que hace pensar que algún ramal de tubería llegue 

hasta su contador de riego, el cual no se encontró.  

 

En la calle Jazmín no hay red de abastecimiento de agua, pues el servicio a la urbanización privada 

se le da por la calle Malva.  

 

3.3 RED DE SANEAMIENTO 

 

Según la información proporcionada por ACOSOL, en la actualidad existe un colector de fecales 

ø300 que arranca en un pozo situado en la esquina suroeste de la urbanización existente, y se 

dirige hacia el oeste saliendo del ámbito. 

 

Tras la visita de campo se comprobó en la calle Malva la existencia de arquetas de saneamiento 

en el acerado este, además de imbornales, lo que nos indica que hay red de saneamiento por esa 

calle, que baja hasta conectar con el pozo existente más al sur.  
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En cuanto a la calle Jazmín, en su parte norte (al norte de la zona verde y pegada a la fachada 

de la edificación) se encontraron pozos de saneamiento en el acerado, por lo que el colector de 

ø300 se prolonga hacia el este, acabando en un pozo. 

 

Además, en el medio de la calzada de la calle Jazmín, existen imbornales y pozos, por lo que al 

ser esa calle de bajada en sentido este, hay un colector de pluviales en esa dirección hasta salir 

del sector.   

 

3.4 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

En la actualidad existe una canalización subterránea de media tensión que discurre por el acerado 

norte de la calle Jazmín. Además, hay varias líneas de baja tensión subterránea en la zona 

suroeste del sector, bajo las calzadas. 

 

En la calle Malva hay un centro de transformación A.T. (nº72422), del que previsiblemente se 

abastece la urbanización privada. 

 

3.5 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Según la información proporcionada por el Ayuntamiento de Mijas, hay dos circuitos que 

abastecen de alumbrado público al sector. El circuito 332.221.7, que discurre por la calle Malva y 

el circuito 332.221.8 que discurre por la calle Jazmín, colgando ambos del CM-332.221, situado 

fuera del sector al norte. 

 

Tras la visita de campo se comprobó que hay más circuitos formando líneas de alumbrado en la 

calle Malva y en la zona verde ejecutada, que presumiblemente estén conectadas a las líneas 

anteriores. 

 

En la calle Jazmín Malva los puntos de luz se sitúan cada 18 metros en disposición tresbolillo, 

habiendo 6 puntos de luz formados por columnas de 4 m y luminarias VSAP tipo farol. 

 

En la calle Malva la disposición es unilateral con 17 m de interdistancia, habiendo 3 puntos de luz 

formados por columnas de 4 m y luminarias VSAP tipo globo de 70 w de potencia. 

 

En las zonas verdes central y oeste, se sitúan en su parte norte en línea cada 15 metros, habiendo 

6 puntos de luz formados por columnas de 4 m y luminarias VSAP tipo globo de 70 w de potencia. 

 

3.6 RED DE TELEFONÍA 

 

Según la información proporcionada por INKOLAN, hay una línea de telefonía que discurre bajo el 

acerado sur de la calle Malva. Además de otra línea al suroeste que cruza la calzada de dicha 

calle. 

 

Tras la visita de campo se comprobó la existencia de arquetas de telefonía en la calle perpendicular 

a la calle Malva y en la parte norte de la zona verde ejecutada, por lo que existen redes de 

telefonía en esas zonas. 

 

3.7 ZONAS VERDES 

 

La zona verde al norte del vial se encuentra ejecutada en su parte oeste en dos parterres con 

pradera de césped, palmeras y ejemplares arbóreos arbustivos ornamentales, mientras que la 

parte este está vegetada por macizos arbustivos y escasos ejemplares arbóreos. 

 

La zona verde situada al sur de la calle Malva se encuentra sin ejecutar y está vegetada por 

arbolado y arbustos espontáneos. 

 

La superficie total de zonas verdes ejecutadas es de 1.242,23 m2, mientras que el resto de zonas 

verdes que están sin ejecutar tienen una superficie de 2.700,87 m2. 
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3.8 ACCESIBILIDAD 

 

Los acerados se encuentran en buen estado, aunque cabe señalar que el acceso a la zona peatonal 

donde se sitúan los parterres ajardinados desde el sureste de la calle Malva se realizan mediante 

escalones. No existen pasos de peatones ni pasos de garajes en el sector. 

 

4 COMPARATIVA ENTRE ESTADO ACTUAL Y PLANEAMIENTO-

OBRAS DE URBANIZACIÓN APROBADAS 

 

Tal y como se ha avanzado en el apartado anterior, en la actualidad existe un vial que sí se 

corresponde con el planeamiento general TR-PGOU-2013, habiéndose ejecutado además otro que 

no venía en dicho planeamiento. Algunas zonas verdes se encuentran sin ejecutar.  

 

5 VALORACIÓN ECONOMICA OBRAS PENDIENTES DE EJECUTAR  

 

En la actualidad no hay ningún planeamiento de desarrollo aprobado, y sin embargo se ha 

ejecutado el vial propuesto por el TR-PGOU-2013 y otro, contando además con los servicios 

básicos. Para que se produjera la recepción del vial de la urbanización, se considera por tanto que 

no hay obras de urbanización pendientes de ejecutar en cuanto a red viaria, abastecimiento, 

saneamiento, electricidad y telefonía, por lo que la valoración de estos servicios es de 0 €. 

 

5.1 ALUMBRADO PÚBLICO 

 

En cuanto a la instalación de alumbrado público, se han seguido las recomendaciones de la 

“Auditoría energética y medio ambiental del ecoalumbrado público de Mijas”, facilitada por el 

Ayuntamiento de Mijas. 

En este documento se recoge acerca del CM-332.221, que “después de analizar la información 

obtenida por las unidades de campo el equipo auditor, se proponen las siguientes intervenciones 

a realizar en cada tipo de centro de mando para una correcta utilización del alumbrado público 

del municipio: 

 

(333) Solicitud de un maxímetro. Solicitud a la compañía suministradora de energía eléctrica de 

la colocación de un maxímetro o medidor de demanda eléctrica (0 €). 

 

(311) Identificar el cuadro con rotulación. Revisión conforme REBT. Colocación de carteles 

exteriores que indiquen sobre la existencia de un cuadro eléctrico por seguridad y carteles 

interiores con la información de dónde actúa cada aparato de corte o que avisen del peligro (110 

€)”. 

 

(306) Instalación de puesta a tierra. Instalación conforme REBT de línea principal de puesta a 

tierra desde arqueta alumbrado público hasta clema conexión columna, instalada con dos metros 

de conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, canalizado y aislado con tubo de 

PVC flexible de 48 mm.de diámetro, incluso pica Acero-Cu 2 metros de longitud, acero con 

recubrimiento en cobre, hincada en tierra por medios manuales (454,54 €). 

 

 

Según el mismo documento, para la puesta en servicio de las instalaciones de alumbrado público de 

Mijas se deberá realizar una verificación inicial, una inspección inicial (incluye OCA) y una puesta 

en servicio, siguiendo un procedimiento que se detalla en el anejo de justificación de precios, y 

que tiene un coste de 1.000 €/CM, incluyendo Proyecto, Dirección de Obra y OCA. 

 

Del centro de mando CM-332.221 cuelgan otros 14 circuitos además del que abastece de 

alumbrado público a este sector, por lo que habrá que determinar cómo se repercuten estos costes 

al sector.    

 

5.2 ZONAS VERDES 

 

La zona verde al norte del vial se encuentra ejecutada en su parte oeste en dos parterres, mientras 

que la parte este y sur de la calle Malva se encuentra sin ejecutar. Como se ha dicho, esta zona 

verde ocupa 1.242,23 m2. 
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La superficie total de zonas verdes sin ejecutar es de 2.700,87 m2. En el anejo nº1 “Justificación 

de precios”, se detalla que según el artículo 4 del Reglamento del Planeamiento Urbanístico de 

Andalucía, los jardines, áreas de juego y recreo para niños y áreas peatonales serán computables 

como elementos pertenecientes al sistema de espacios libres de uso público cuando posean 

conjuntamente de una superficie de 2.200 m2 y cumplan una serie de requisitos, que se han 

valorado económicamente en dicho anejo en 10,71 €/m2. 

 

Por lo tanto, para que las obras de urbanización puedan ser recepcionadas se deben ejecutar 

957,77 m2 de zonas verdes (que sumadas a las ya ejecutadas suman los 2.200 m2), con un coste 

de 10,71 €/m2, lo que supone una inversión de 10.257,72 €. 

 

5.3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA 

 

Será necesaria la elaboración y entrega para proceder a ejecutar obras y de manera previa, de 

un Proyecto de urbanización y una vez ejecutadas para proceder a su recepción, la entrega de 

una Documentación técnica a elaborar para la recepción de las obras, según se detalla en el anejo 

nº1 de justificación de precios. 

 

En este caso, como el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las obras a realizar asciende a 

11.822,26 €, el coste del Proyecto de Urbanización se estima en 1.000,00 € y el de la 

documentación a elaborar para la recepción en 250,00 €. 

 

6 VALORACIÓN COSTES MANTENIMIENTO ANUAL DE LA URBANIZACIÓN 

6.1 VIALES  

6.1.1 Pavimentación y señalización 

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de la pavimentación y señalización 

del sector, según los criterios descritos en el anejo de justificación de precios, considerándose el 

precio unitario (m2) de dicho mantenimiento, incluyendo todos sus accesorios a 0,60 €/m2/año. 

  

2.253,42 m2 x 0,60 €/m2/año = 1.352,05 €/año 

 

6.1.2 Abastecimiento 

Los costes de abastecimiento correrán a cargo de la empresa suministradora. 

 

6.1.3 Saneamiento 

Los costes de saneamiento correrán a cargo de la empresa suministradora. 

 

6.1.4 Alumbrado público 

Se ha procedido a calcular el coste de mantenimiento anual de la red de alumbrado público, según 

los criterios descritos en el anejo de justificación de precios, considerándose el precio unitario del 

punto de luz (ud), incluyendo todos sus accesorios a 24,88 €/ud/año. 

  

15 ud x 24,88 €/ud /año = 373,2 €/año 

 

6.2 ZONAS VERDES 

 

Las tipologías de zonas verdes a los efectos de calcular el coste de su mantenimiento anual, según 

el anejo nº2 de justificación de precios sería “zonas ajardinadas”, a 3,13 €/m2; y “zonas 

forestales”, a 0,25 €/m2. 

 

Zonas ajardinadas: 2.200 m2 x 3,13 €/m2/año = 6.886,00 €/año 

Zonas forestales: 1.743,10 m2 x 0,25 €/m2/año = 435,78 €/año 

 

7 ASPECTOS SIGNIFICATIVOS ACERCA DEL MANTENIMIENTO 

FUTURO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

 

Las Normas Urbanísticas del TR-PGOU-2013 establecen lo siguiente: 
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“Artículo 16 

6. Los Planes Parciales de iniciativa particular deberán contener previsiones en orden a la 

conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones 

de los servicios públicos. 

 

Artículo 135 

6. Los Planes Parciales y los Programas de Actuación Urbanística que en desarrollo de este Plan 

General se formulen habrán de contener previsiones concretas en torno al mantenimiento, mejora 

y defensa de las masas arbóreas que existan en los correspondientes sectores. Los citados 

instrumentos de planeamiento habrán de dedicar una porción equivalente al 50 por ciento de los 

suelos destinados a zona verde pública y privada a integrar dentro de sí las zonas arboladas 

existentes en sus ámbitos territoriales”.  

 

Al no existir planeamiento de desarrollo aprobado, no hay aspectos significativos del 

mantenimiento futuro de la urbanización que se puedan recabar de dicho documento. 

 

8 PLANOS 

 

A continuación se adjuntan los siguientes planos: 

 

8.1.- Localización del sector 

8.2.- Estado actual y planeamiento sobre ortofoto. 

8.3.- Estado actual y planeamiento sobre vuelo fotogramétrico. 

8.4.- Servicios básicos sobre vuelo fotogramétrico. 

 8.4.1.- Red de saneamiento y abastecimiento. 

8.4.2.- Red de electricidad y telefonía 

8.4.3.- Red de alumbrado. 
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9 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

A continuación se adjunta un reportaje fotográfico de los aspectos significativos de la 

urbanización, y de manera particular de lo siguiente: 

 

 Viarios públicos. Estado actual y obras pendientes de ejecutar.  

 Zonas verdes. Estado actual y obras pendientes de ejecutar.  

 Sistemas técnicos. Estado actual y obras pendientes de ejecutar.  

 Aspectos significativos del mantenimiento de la urbanización.  
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CALLE JAZMÍN 
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SERVICIOS EXISTENTES CALLE JAZMÍN 

ABASTECIMIENTO  

NO SE ENCONTRARON ARQUETAS NI ARMARIOS DE ABASTECIMIENTO EN ESTA CALLE 

 

SANEAMIENTO 
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ENERGÍA ELÉCTRICA 
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ALUMBRADO 
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TELEFONÍA 
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SERVICIOS EXISTENTES CALLE SIN NOMBRE 1 
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ALUMBRADO 
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TELEFONÍA 
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ZONAS VERDES CENTRAL Y OESTE 
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ALUMBRADO ZONA VERDE OESTE 
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ZONA VERDE ESTE 
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ZONA VERDE SUR 
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